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L 1393

Zdravotni Gstav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laboratoii
Zku3ebni laboratof & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢. 56990/2022

Zakaznik : Ing. Veronika KaSparova
Vesela 106
756 51 Zasova

Cislo zakazky :
Pfijem vzorku :
VySetieni vzorku :

Cislo jednaci :
Cislo spisu :
Spisovy znak :

31984
3.10.2022

12:55
3.10.2022 - 18.10.2022

ZU/05827/2018
S-ZU/05827/2018

2.0.4

Informace o vzorku

Vzorek ¢islo:
Datum odbéru:
Nazev vzorku:
Misto odbéru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

107621
3.10.2022

Cas odbéru:

10:50

vefejny vodovod - tplny rozbor Bratice (Satavsko)
Bratice, ZS, ¢.p. 69, kuchyng, dvojdiez

voda pitna
Horakova Ludmila

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

Zpisob odbéru: bodovy vzorek

Uéel odbéru: uplny rozbor pitné vody dle pozadavkd Vyhlasky €.252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist,
ptriloha 5

Mnoizstvi vzorku: 3,01

Pritomné osoby:  p. Pokorny

Mistni méreni

(méfeno na misté odbéru)

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP|PouZiti metoda Nejistota
chlor volny 0,18 mg/l max.0,30 A [SOP OV 008.01 20%
teplota vzorku 18.6 °C - A __|SOP OV 042 1°C
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit | TYP | PouZitd metoda Nejistota
1,2-dichlorethan <0,7 ng/l max.3.0 A | SOP OV 344 <
amonné ionty <0,060 mg/1 max.0,5 A | SOP OV 064 <
antimon <0,15 ug/l max.3,0 A | SOP OV 201 -
arzen 0,43 ug/l max.10 A | SOP OV 201 20%
barva <5 mg/l Pt max.20 A [ SOP OV 064.02 -
benzen <0,5 ug/l max. 1,0 A |SOP OV 344 =
benzo(a)pyren <0,0020 ug/l max.0,010 A |SOP OV 331 -
berylium <0,060 ug/l max.2,0 A | SOP OV 201 .
bor <0,15 mg/1 max.1,0 A [ SOP OV 064.08 -
bromic¢nany <3 ug/l max.10 A | SOP OV 003 =
TOC <1,0 mg/l max.5,0 A | SOP OV 307 -
dusiénany 39,3 mg/l max.50 A | SOP OV 003 15%
dusitany <0,040 mg/l max.0,50 A | SOP OV 064.04 .
fluoridy 0,176 mg/l max.1,5 A [ SOP OV 003 15%
hlinik 0,0016 mg/l max.0,20 A | SOP OV 201 20%
hoi¢ik 25,5 mg/l 20 - 30 (DH) A | SOP OV 201 20%
chlore¢nany <15,0 ug/l max.200 A | SOP OV 003 -
chloridy 34,0 mg/l max.100 A | SOP OV 003 15%
chloritany <15,0 ug/l max.200 A | SOP OV 003 -
chrom celkovy 2,9 g/l max.50 A |[SOP OV 201 20%
chut’ prijatelna - pfijatelné A | SOP OV 062 -
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Vysledky zkousSeni - chemické vySetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzita metoda Nejistota
kadmium <0,06 ng/l max.5,0 A | SOP OV 201 -
konduktivita (25°C) 60,5 mS/m max.125 A |SOPOV 011 10%
kyanidy celkové <0,015 mg/l max.0,050 A | SOP OV 022.01 =
mangan <0,0006 mg/l max.0,050 A | SOP OV 201 -
méd’ 20,3 ug/l max.1000 A | SOP OV 201 20%
nikl 8.1 ng/l max.20 A | SOP OV 201 20%
olovo 0,77 ug/l max.10 A | SOP OV 201 20%
pach pfijatelny - piijatelny A | SOP OV 062 -
pH 7.1 - 6.5-9.5 A | SOP OV 033 0.2
suma PAU <0,010 ng/l max.0.10 A | SOP OV 331 -
rtut’ <0,2 ng/l max.1.0 A | SOP OV 200.03 -
selen 0,9 ug/l max.10 A | SOP OV 201 20%
sirany 54,7 mg/l max.250 A [SOP OV 003 15%
sodik 17,4 mg/l max.200 A | SOP OV 201 20%
tetrachlorethen <0,5 ug/l max.10 A |SOP OV 344 -
trihalomethany 6,4 ug/l max.100 A | SOP OV 344 20%
trichlorethen <0,5 ng/l max.10 A [SOP OV 344 -
trichlormethan (chloroform) <0,5 ug/l max.30 A | SOP OV 344 -
vapnik 66,1 mg/l 40 - 80 (DH) A | SOP OV 201 20%
vapnik a hor¢ik 2,70 mmol/l 2.0-35(OH)| A |SOP OV 201 20%
zékal <0,40 ZF(n) max.5 A [ SOP OV 044.01 -
zelezo <0,015 mg/l max.0,20 A | SOP OV 201 -
bromoform 2,7 ug/l - A | SOPQV 344 20%
dibromchlormethan 2.7 ug/l - A |SOP OV 344 20%
dichlorbrommethan 1,0 ug/l - A | SOP OV 344 20%
Vysledky zkouseni - pesticidni latky
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzita metoda Nejistota
2,4-dichlorfenoxyoctova <0,025 pg/l max.0, 1 A |SOP OV 341.02 -
kyselina (2,4-D)
acetochlor <0,025 ug/l max.0,1 A [ SOP OV 341.02 -
acetochlor ESA <0,025 ug/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 =
acetochlor OA <0,025 ug/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 s
alachlor <0,025 ug/l max.0,1 A [ SOP OV 341.02 -
alachlor ESA <0,025 ne/l max.1 (DLH) A | SOP OV 341.02 -
alachlor OA <0,025 png/l max.1 (DLH) A |SOP OV 341.02 -
atrazin <0,025 ug/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 -
atrazin-desisopropyl <0,025 ug/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 =
atrazin-hydroxy <0,025 ug/l max.2 (DLH) | A |[SOP OV 341.02 -
azoxystrobin <0,025 ng/l max.0.1 A [SOP OV 341.02 -
bentazone <0,025 ug/l max.0.1 A | SOP OV 341.02 -
carbendazim <0,025 ug/l max.0.1 A [SOP OV 341.02 =
clopyralid <0,025 ug/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 -
cyproconazole <0,025 ng/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 5
cyprodinil <0,025 ug/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 -
atrazin-desetyl 0,063 ng/l max.0,1 A [SOP OV 341.02 30%
desmedipham <0,025 ng/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 -
dicamba <0,025 ng/l max.0,1 A [ SOP OV 341.02 -
dimethenamid <0,025 ng/l max.0.1 A |SOP OV 341.02 -
epoxiconazole <0,025 ug/l max.0,1 A |SOP OV 341.02 -
ethofumesate <0,025 ng/l max.0.1 A | SOP OV 341.02 -
fenpropidin <0,025 ng/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 -
fenpropimorph <0,025 ug/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 -
fluroxypyr <0,025 ug/l max.0,1 A |SOP OV 341.02 -
flusilazole <0,025 ug/l max.0,1 A [SOP OV 341.02 -
chloridazon <0,025 ug/l max.0,1 A | SOP OV 341.02 -
chlorotoluron <0,025 ug/l max.0.1 A [ SOP OV 341.02 -
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Vysledky zkouseni - pesticidni latky

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzita metoda Nejistota
chlorpyrifos <0,025 png/l max.0,1 A |SOP OV 341.02 5 3
isoproturon <0,025 ng/l max.0,1 A |SOPOV341.02 s .
linuron <0,025 ug/l max.0,1 A [SOPOV 341.02 5 -
MCPA <0,025 _pg/l max.0,1 A |SOP OV 341.02 5 -
metamitron <0,025 ne/l max.0,1 A |SOP OV 341.02 5 =
metazachlor <0,025 ug/l max.0.1 A |SOPOV 341.02 s -
metazachlor ESA <0,025 ug/l max.5 (DLH) A [SOPOV 341.02 5 -
metazachlor OA <0,025 ng/l max.5(DLH) | A |[SOPOV 341.02 5 o
metconazole <0,025 ug/l max.0,1 A [SOPOQOV 341.02 5 -
metolachlor <0,025 ug/l max.0,1 A [SOPOV 341.02 5 B
metolachlor ESA <0,025 png/l max.6 (DLH) A |SOPOV 341.02 s -
metolachlor OA <0,025 ug/l max.6 (DLH) A |SOP OV 341.02 s -
pendimetalin <0,025 ne/l max.0,1 A [SOP OV 341.02 s -
pethoxamid <0,025 ug/l max.0,1 A [SOPOV 341.02 5 -
phenmedipham <0,025 ug/l max.0,1 A |SOPOV 341.02 5 2
prochloraz <0,025 ug/l max.0,1 A |[SOPOV 341.02 > -
propiconazole <0,025 ug/l max.0,1 A |[SOPOQOV 341.02 5 -
quinmerac <0,025 ug/l max.0,1 A |SOPOV341.02 5 s
quinoxyfen <0,025 ng/l max.0,1 A |SOPOV 341.02 5 =
spiroxamin <0,025 ug/l max.0,1 A |SOPOV 341.02 s -
tebuconazole <0,025 ng/l max.0,1 A |SOPOV 341.02 s -
terbuthylazin <0,025 ug/l max.0,1 A |SOP OV 341.02 5 =
thiophanate-methyl <0,025 ug/l max.0.1 A |[SOP OV 341.02 s -
2.6 dichlorobenzamid <0,025 ug/l max.3 (DLH) | A [SOP OV 341.02 5 -
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | PouZita metoda Nejistota
intestindlni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 6 -
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 6 -
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 6 -
abioseston <1 % max.5 A | SOP OV 916 6 -
pocet organismu 0 jedinci/ml max.50 A | SOP OV 916 6 2
Zivé organismy 0 jedinci/ml max.0 A | SOP OV 916 6 %
pocty kolonii pfi 22°C 6 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 6 2-13
poéty kolonii pti 36°C 7 KTJ)/ml max.40 A | SOP OV 908 6 3-14

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shod¢), nejistota méreni se do hodnoceni nezahrnuje:

Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisi - piiloha ¢. 1
DH - doporu¢ena hodnota

DLH — doporucené limitni hodnoty nerelevantnich pesticidd v pitné vodé (www.mzcr.cz)

Pozniamka k odbéru:

Poznamky k analyze:

Suma PAU obsahuje: benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren.
Suma trihalomethan je souctem koncentraci trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu),

dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.
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Odbér je predmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.




Upfesnéni SOP

SOP OV 003 (CSN EN ISO 15061, CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 1SO 10304-4)
SOP OV 008.01 (navod firmy HACH)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 022.01 (CSNISO 6703-2, CSN 75 7415 postup A)
SOP OV 033 (CSNISO 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.08 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 200.03 (CSN 75 7440)

SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN 1SO 17294-2)
SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 331 (CSN EN ISO 17993)

SOP OV 341.02 (EPA 535, EPA 536)

SOP OV 344 (CSN EN ISO 15680, CSN EN ISO 10301)
SOP OV 900 (CSN EN IS0 9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

SOP OV 916 (CSN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkouSky (pracovi§té):

® - analyzy provedeny pracoviitém Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

© - analyzy provedeny pracovistém Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy33i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorku.

Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading

spolehlivosti ptiblizn& 95 %, nezohlediiuji vlivy odbérii vzorka.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota m&teni vyjadiena jako 95% konfideneni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozd€leni,

- nezohledtiuji vlivy odbérti vzorki.

V piipadg, ze odbér neni predmétem akreditace, informace o vzorku mimo ¢islo vzorku dodal zdkaznik a laboratof nenese odpovednost

za tyto informace.

Kontroloval: Lucie Pavelkova
Protokol vyhotovil: Petra ElidSova
Pocet stran: 4

Dne: 19.10.2022

Tndis

Ing. Petra Trnkova
zéastupce vedouciho Oddéleni anorganickych analyz

hygienickych
laboratofi
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Zkusebni laboratof | o«

konec protokolu
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